
〔別 紙〕 

 運転監視基準（建築設備） 

 

１ 電気設備 

項目 

区分 
運転操作 監視 

運転日誌 

（記録） 

受変電設備 (1) 停電・送電のための主幹開閉器

の操作 

(2) 力率改善用コンデンサーの投入

開放操作 

(3) 各管理用計器の指示値、積算値

等の読取り 

配電盤上の 

  ○電力需給状態 

  ○開閉器の投入状態 

  ○力率及び負荷の状態

等 

○電力需給日誌 

○指示値 

○積算値 

配電設備 (1) 分電盤分岐開閉器のリセット 

  ○投入、開放操作 

  ○動力負荷の運転停止

の状態 

  ○故障停止の有無 

 

負荷設備 (1) 動力・照明設備の定時運転(点

灯)及び停止(消灯)操作 

(2) 電流計指示値の読取り 

 ○指示値 

○積算値 

 

２ 給排水衛生設備 

項目 

区分 
運転操作 監視 

運転日誌 

（記録） 

給水設備 (1) 加圧ポンプの自動・交互発停運

転の確認 

(2) ボールタップ等作動状態 

(3) ポンプ等の常用・予備切替操作 

○満減水 

○自動制御装置の作動状

態 

○流量計指示値 

○残留塩素 

貯湯槽 (1) 循環ポンプの運転 ○運転状態 

○圧力、電流値 

○槽内温度、圧力 

○温度 

○圧力 

○電流値 

 

３ 浄化槽設備 

項目 

区分 
運転操作 監視 

運転日誌 

（記録） 

浄化槽 (1) 関連補機の運転状態確認 

(2) 排水槽及び排水ポンプの作動確

認 

○関連補機の運転状態 

○一括故障 

○自動制御装置の作動状

態 

 



項目 

区分 
運転操作 監視 

運転日誌 

（記録） 

温泉排水槽 (1) 関連補機の運転状態確認 

(2) 排水槽及び排水ポンプの作動確

認 

○満水 

○運転状態 

○自動制御装置の作動状

態 

 

 

４ 消防用設備等 

項目 

区分 
運転操作 監視 

運転日誌 

（記録） 

警報装置 (1) 自動警報及び手動通報装置 

  ○自動火災報知設備 

  ○非常警報設備(放送設備) 

  ○誘導灯設備 

  ○ガス洩れ警報設備 

    全般 

    ①日常点検時の試験スイッチ等

の操作 

    ②警報発報時の現場確認と音響

スイッチ、火災復旧スイッチ

等の操作 

○各種スイッチ類の定位

置 

 

 

 

 

○電源表示灯 

○確認灯 

○防災盤、火報盤上の地

区表示灯 

 

 


